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dotyczy: zaproszenia do sktadania ofert na realizacje zadania pn. ,,Modernizacja uktadu sterowania
SUW w Anglitach”.

Zamawiajgcy Gmina Pastek — Urzad Miejski w Pasteku — informuje, iz otrzymat zapytania dotyczace
wyjasnienia tresci warunkow zamowienia, w nastepujacym brzmieniu:

Pytanie 1.W zwigzku z rozbieznosciami pomiedzy , Opisem przedmiotu zamdwienia” a , projektem
umowy” i ,zaproszeniem” dotyczacym zakresu realizacji przedmiotu umowy wnosimy o
uszczegotowienie czy:

- rozdzielnia zasilajgco - sterownicza zestawu hydroforowego ma zawiera¢ dostawe oraz montaz?
-sterylizator UV do wody pitnej 1 kpl. na zawiera¢ dostawe oraz montaz?

-przeptywomierze z czujnikiem i przetwornikiem 2 kpl. majg zawiera¢ dostawe oraz montaz?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy informuje, ze dokonat korekty we wskazanych dokumentach w celu ujednolicenia
zapisOw a mianowicie : Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz rozdzielni zasilajgco -
sterowniczej zestawu hydroforowego oraz dostawa sterylizatora UV do wody pitnej 1kpl i dostawa
przeptywomierzy z czujnikiem i przetwornikiem 2 kpl.

Pytanie 2.Czy Zamawiajgcy uzna za spetnienie warunku wskazanego w punkcie 7 Zaproszenia, gdy
Wykonawca w celu spetnienia powyiszego warunku wskaze, ze wykonat w okresie ostatnich pieciu
lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie co najmniej trzy roboty
budowlane/ zadania o wartosci minimum 150 000,00 zt brutto w zakres ktory wchodzito: wykonanie-
dostawa i montaz — zestawu hydroforowego wraz ze sterowaniem oraz instalacjg elektryczng lub/ i
automatyka lub/i uruchomieniem lub/i wpieciem w istniejgcy monitoring?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, ze w pkt. 7 ppkt a Zaproszenia do sktadania ofert na realizacje zadania pn.
»Modernizacja uktadu sterowania SUW w Anglitach”, po stowie” kazda , dodano zapis: , lub co
najmniej trzy roboty budowlane/ zadania o wartos$ci minimum 150 000,00 zt brutto ,w zakres ktdry
wchodzito: wykonanie - dostawa i montaz — zestawu hydroforowego wraz ze sterowaniem oraz
instalacja elektryczng lub/ i automatyka lub/i uruchomieniem lub/i wpieciem w istniejgcy
monitoring”.
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